
Digesteur
∅ic min = 22,94 m
∅ic max = 23,04 m
∅er = 23,92 m
hp = 6,00 m

Post-digesteur
∅ic min = 22,94 m
∅ic max = 23,04 m
∅er = 23,92 m
hp = 6,00 m

Stockage de digestat
∅ic min = 30,03 m
∅ic max = 30,10 m
∅er = 30,98 m
hp = 6,00 m
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W+DBSF1-35DBSF1
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W+DBSF2-59.1DBSF2
W+DBSF2-35DBSF2

W+P1P2100-391MA1
W+P1LS2100-392SF3
W+P1P2100-391MA1.1

W+P2P2200-411MA1
W+P2LZS2200-412BL2

W+A500
W+A500.1
W+A500.2
W+A500.3

W+FL1A700
W+FL1A700.1
W+FL1A700.2
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W+B2R2064-555MA1.1

W+B2R2062-553MA1
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W+B3A2060-634PG2

=BGAAM+PT900-406WBP3

W+B3PS080-635BP1
W+B3MH500-636MA1
W+B3GS500-636BG1

W+B3TT2062-638XG1

W+B3LS102-6-632BG1-3

W+B3V080-625MA2
W+B3R2064-605MA1
W+B3R2064-605MA1.1

W+B3R2066-607MA1
W+B3R2066-607MA1.1

W+B3R2062-603MA1
W+B3R2062-603MA1.1

W+B3R2060-601MA1
W+B3R2060-601MA1.1

W+B3A2312-648EA1
W+B3LZS2316-629BL2

W+B3PZS2313-641B1
W+B3PT2314-645BP1

W+B3LT2060-634BP1

=BGAA+PT266-406WBP1
=BGAA+VC900-428WKH1
=BGAA+MV900-418WKH1

=EM400+IE
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HANGAR

Zone de
maintenance
2,00 x 6,50 m

Local de
distribution

de chauffage

Torchère

Chaudière

Distribution
de biométhane

Refroidisseur de
table

Trémie d'alimentation solide 2
de  96 m³ avec
Vogelsang PreMix

Trémie d'alimentation solide 1
de 96 m³ avec
Vogelsang PreMix

Puits à
condensat

Transformateur

Puits de collecte
des effluents

d'ensilage

Extension
Cuve de liquides

Compresseur

Zone de
maintenance
2,44 x 3,00 m

Local
technique

Zone de maintenance à hauteur des vis.
5,00x 1,20 m

1 des 2 zones doît être libre
de toute construction fixe.

Unité
d'épuration
de biogaz

L'avaloir est à
raccorder au puits
à jus d'ensillage.

Générateur
de courant
de secours

Puit

Forage d'eau

Tracé du circuit de puissance

Tracé du circuit de commande

Mise à la terre

Plaque d'équipotentialité

Connecteur en croix

Gaine électrique de réserve

Légende

Øic = Diamètre intérieur cuve
Øer = Diamètre extérieur radier
hp = Hauteur paroi

W+B2PZS2313-591B1

Ventilateur de bâche

Purge de bâche

Niveau de gaz cuve

Câble No.

Remarques:

Le dessin est valable en liaison avec la liste des câbles
et la liste des gaine électrique de réserve.

LILI

R1

R7

=BGAAM+BGEA-551WA1
=BGAAM+BGEA-551WA2

=BGAAM+UVBGEA-550WX101

Poste
d'injection

<< 0.01%
<< 0.01%

Unité
d'épuration
de biogaz

Modifications

Révision Date Vérif. Modification

0.0 01.11.2021 Fada Erstellung Elektroleitungsplan
0.1 05.11.2021 Fada Neuer Tiefbauplan eingefügt

0.2 16.02.2022 Fada
Kabelnummer Nachverdichter-Kompressor, HZI-A Platten und
Schlechtgasrückführung aktualisiert

0.3 22.02.2022 Fada Einspeiseanlage eingefügt
0.4 21.03.2022 Fada Vertiefung und Rampe am Premix-FSE hinzugefügt
0.5 07.04.2022 Osti Wasserbohrung und Leitungen vom Notstromaggregat hinzugefügt

HZI BioMethan GmbH, Ludwig- Elsbett- Straße 1, 27404 Zeven
Tel.: +49 (0)42 81 / 98 76 0  -  Fax: +49 (0)42 81 / 98 76 100

Maître d'Ouvrage Site

Nr. Projet

Format

Échelle Projet

Plan Dessin
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Maître d'Ouvrage

Maître d'Oeuvre

Date

Date

Signature

Signature

Ce plan est la propriété de la société Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH.
Il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.

SAINT-EPVRE BIOGAZ SAS
1 avenue du château
F-10290 Trancault

Lieu-dit "La Basse-Cour Ouest"
Section ZV n° 15p
F-10290 Trancault

Plan d'exécution

P130000112

Unité de méthanisation de Trancault

Tracé de câbles 1.4

1/1

1:200/100

A1

N

Détail: Poste d'injection
Échelle: 1:200

Détail Conducteur d'équipotentialité
Échelle: 1:100
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