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Rue du Parc
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CUVE INCENDIE
Ø9.36m

12.06m Ht.
820 m3

LOCAL
SURPRESSEUR

SdP : 45 m²

PARKING VL
153 Places

ACCES
P.L.

6

FINANCIERE ID
 92971 m²
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PARKING PL
15 Places

6

6

ACCES
SDIS

PIAIRE DE
POMPAGE
8 x 4 m

PIAIRE DE
POMPAGE
8 x 4 m

PI

AIRE DE
POMPAGE
8 x 4 m AIRE DE
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PI

AIRE DE
POMPAGE
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AIRE DE
POMPAGE

8 x 4 m

BARRIERE LEVANTE
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COUR PL
40 Abris de quai

3 Accès Plain-pied
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ENROBE
GAZON

BETON
ENROBE

CHEMINEMENT PIETONS

STABILISE

ENROBE
GAZON

BETON
ENROBE

CHEMINEMENT PIETONS

GAZON
ENROBE

STABILISE

ST
AB
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BETON
ENROBE

ENROBE
GAZON

BETON
ENROBE

GAZON
ENROBE

BETON
ENROBE

STABILISE

BA
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ACCES
PIETON

- 1.20
82.80 NGF

- 1.20
82.80 NGF

- 1.20
82.80 NGF

- 1.20
82.80 NGF

- 1.20
82.80 NGF

- 1.20
82.80 NGF

- 1.20
82.80 NGF

OUVRAGE ANTI-BRUIT
Ecran végétalisé

Composition à définir

ABRI 2 ROUES
EaS : 12.5 m²

ABRI 2 ROUES
EaS : 18.75 m²

BATIMENT B
POSTE DE GARDE+LOCAL CHAUFFEUR

EaS : 53 m²
Implantation altimétrique : 83.40 NGF

BATIMENT C
LOCAL TECHNIQUE INCENDIE
EaS : 51 m²
Implantation altimétrique : 83.60 NGF
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BATIMENT A
PLATEFORME LOGISTIQUE

EaS : 41115 m² (+500.4m² auvents et
abris de quais)

Implantation altimétrique : 84.00 NGF
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PLACE DE
RETOURNEMENT
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GLISSIERE EN BETON ARME
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PORTAIL COULISSANT
15.50 x 2.00 m Ht.

GLISSIERE EN BETON ARME

PIAIRE DE
POMPAGE
8 x 4 m

PI

AIRE DE
POMPAGE

8 x 4 m

BASSIN D'INFILTRATION
TOITURE

 Volume : 2533m3

DISPOSITIF DE COLLECTE ET
D'INFILTRATION DES EP DE VOIRIE
REPARTIS SUR 2 BASSINS ET NOUES

Volume total traité : 1730m3

D103

D103

D103

RUE DU
PARC

STOP

PORTILLON ACCES PIETON

MERLON VEGETALISE

BASSIN D'INFILTRATION
TOITURE

 Volume : 2533m3

BASSIN D'INFILTRATION
TOITURE

 Volume : 2533m3

CLOTURE
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C C

C C C C C C

C C CC C C
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C C C C C C C

C C

C

BATIMENT A
PLATEFORME LOGISTIQUE

EaS : 41115 m² (+500.4m² auvents et
abris de quais)

Implantation altimétrique : 84.00 NGF

ECHELLE A
CRINOLINE

ESCALIER ACCES TOITURE
PAROI RESILLE METALLIQUE

RAYON 35m / LIMITE DE PROPRIETE

SURFACE DE
COLLECTE : 330 m²

40
.0

0

3.60

SURFACE DE
COLLECTE : 330 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 291 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 291 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 291 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 327 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 327 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 288 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 288 m²

SURFACE DE
COLLECTE : 288 m²

REJET RESEAU
POLLUTION DANS CUVE
ENTERRE V= 900 m3

(Tubosider)
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Bassins d'infiltration des eaux de toiture
S=4405m²
V=2533 m3
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Raccordements sur réseaux existants
comptages et disconnecteurs à creer

T.=
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M. JOLIVEAU

EU
81.92
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Réseau BT en attente pour alimenter le portail

Réseaux en attente pour alimenter le poste et les barrières
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> Rejet des eaux pluviales de voirie VL vers bassin
d'infiltration via séparateur hydrocarbures

Rejet des eaux pluviales de voirie PL et VL vers
bassins d'infiltration via séparateur hydrocarbures
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Rejet des eaux pluviales de toiture vers bassin
d'infiltration avec vanne de fermeture en cas d'incendie

Réseau BT en attente pour alimenter le portail

Raccordements sur réseaux existants
coffret de livraison Telecom

Volume de confinement enterré V=2827 m3
(Tubosider)

214.00
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90

Rejet des eaux pluviales des voiries PL
vers bassin de confinement en cas d'incendieRejet des eaux pluviales de voirie PL vers bassin

d'infiltration avec vanne de fermeture en cas d'incendie
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Volume de confinement sur quais V=311 m3
(H max = 0.20m au-dessus du caniveau)

Bassins d'infiltration des
eaux pluviales de voirie
S=2765 m²
V=1730 m3

Surverse rétention déportée
vers volume de confinement enterré
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Légende Eaux Pluviales et Eaux Usées

Réseau d'eaux pluviales

Eaux Pluviales de voiries

Vanne by pass

Séparateur hydrocarbures
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Eaux Pluviales de toitures

Vanne de fermeture

EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP Réseau d'eaux pluviales

Eaux Pluviales de remplissage du bassin de confinnement
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Légende Réseaux Souples
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Légende Réseaux sous pression

Poteau Incendie
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Réseau Incendie
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ENEDIS / Basse Tension

Réseau Électrique HTA

Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue Noue
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Confinement enterré
(par cuves acier Tubosider)

Confinement aérien sur quais
(H max = 0.20m)
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